
IMC- Alarmauswertung / Verfügbarkeiten          Devices aus View "FAU Gesamtblick" Juni 2017

Ausgewertete Tage 30            Mittlere Verfügbarkeit (pro Gerät) in %

Geräte (Router) 54

davon mit Alarmen 11 komplett : 99,99

ohne Alarme 43 geglättet : 100,00

Router Ausfall    von bis Dauer Summe Verfügbar

Alarm Source Alarm at Recovered at

>astro.gate(10.4.250.1) 6 99,99

astro.gate(10.4.250.1) 08.06.2017 14:16 08.06.2017 14:18 2,0

astro.gate(10.4.250.1) 21.06.2017 07:37 21.06.2017 07:39 2,0

astro.gate(10.4.250.1) 29.06.2017 20:21 29.06.2017 20:23 2,0

Vereinzelte, negative Abfragen

>audi.gate(131.188.109.129) 11 99,97

audi.gate(131.188.109.129) 02.06.2017 09:37 02.06.2017 09:39 2,0

audi.gate(131.188.109.129) 04.06.2017 09:39 04.06.2017 09:40 1,0

audi.gate(131.188.109.129) 18.06.2017 23:14 18.06.2017 23:19 4,0

audi.gate(131.188.109.129) 20.06.2017 04:26 20.06.2017 04:28 2,0

audi.gate(131.188.109.129) 21.06.2017 04:28 21.06.2017 04:29 1,0

audi.gate(131.188.109.129) 21.06.2017 07:37 21.06.2017 07:38 1,0

Vereinzelte, negative Abfragen

>ewf.gate(10.8.20.98) 8 99,98

ewf.gate(10.8.20.98) 14.06.2017 13:54 14.06.2017 14:02 8,0

Neustart nach dringend erforderlichem SW-Update

>goldbug.gate(10.4.0.25) 2 100,00

goldbug.gate(10.4.0.25) 21.06.2017 14:26 21.06.2017 14:29 2,0

>gossen.gate(10.8.20.235) 69 99,84

gossen.gate(10.8.20.235) 04.06.2017 03:57 04.06.2017 03:58 1,0

gossen.gate(10.8.20.235) 21.06.2017 00:54 21.06.2017 02:03 68,0

Von Hausverwaltung angekündigteStromabschaltung

im Gossen-Gelände

>megatron(10.5.85.20) 2 100,00

megatron(10.5.85.20) 16.06.2017 07:32 16.06.2017 07:34 2,0

>metrawatt.gate(10.8.20.236) 70 99,84

metrawatt.gate(10.8.20.236) 04.06.2017 03:57 04.06.2017 03:58 1,0

metrawatt.gate(10.8.20.236) 21.06.2017 00:53 21.06.2017 02:03 69,0

Von Hausverwaltung angekündigteStromabschaltung

im Gossen-Gelände

>rubicon-asr.gate(10.8.20.104) 4 99,99

rubicon-asr.gate(10.8.20.104) 02.06.2017 16:27 02.06.2017 16:32 4,0

>topnine.gate(10.8.20.232) 1 100,00

topnine.gate(10.8.20.232) 04.06.2017 03:56 04.06.2017 03:57 1,0

>warum.gate(10.8.20.86) 3 99,99

warum.gate(10.8.20.86) 01.06.2017 14:35 01.06.2017 14:38 3,0

Kurzer Stromausfall, Sicherung geplatzt

>wideload.gate(10.4.0.24) 1 100,00

wideload.gate(10.4.0.24) 21.06.2017 14:17 21.06.2017 14:18 1,0


