
Ausgewertete Tage 28            Mittlere Verfügbarkeit (pro Gerät) in %

Geräte (Router) 53

davon mit Alarmen 13 komplett : 99,997

ohne Alarme 40 geglättet : 99,998

Router Ausfall    von bis Dauer Summe Verfügbar

Alarm Source Alarm at Recovered at

>astro.gate(10.4.250.1) 4 99,99

astro.gate(10.4.250.1) 05.07.2017 12:00 05.07.2017 12:02 2,1

astro.gate(10.4.250.1) 18.07.2017 16:11 18.07.2017 16:13 2,1

>chemie.gate(10.8.20.133) 17 99,96

chemie.gate(10.8.20.133) 05.07.2017 08:30 05.07.2017 08:34 3,6

chemie.gate(10.8.20.133) 05.07.2017 11:28 05.07.2017 11:32 3,6

chemie.gate(10.8.20.133) 05.07.2017 13:15 05.07.2017 13:19 3,6

chemie.gate(10.8.20.133) 07.07.2017 07:33 07.07.2017 07:36 3,6

chemie.gate(10.8.20.133) 10.07.2017 07:15 10.07.2017 07:18 2,5

 Gelegentliche, lokale Stromtests

>da-gama.gate(10.8.20.246) 7 99,98

da-gama.gate(10.8.20.246) 26.07.2017 06:03 26.07.2017 06:10 7,3

Geplante Stromumstellung im RiFu-Schrank in betriebsarmer Zeit

>ewf.gate(10.8.20.98) 1 100,00

ewf.gate(10.8.20.98) 24.07.2017 11:42 24.07.2017 11:43 1,1

>funk.gate(10.4.254.18) 7 99,98

funk.gate(10.4.254.18) 26.07.2017 06:03 26.07.2017 06:10 7,3

Geplante Stromumstellung im RiFu-Schrank in betriebsarmer Zeit

>gossen.gate(10.8.20.235) 5 99,99

gossen.gate(10.8.20.235) 26.07.2017 06:02 26.07.2017 06:07 4,8

Geplante Stromumstellung im RiFu-Schrank in betriebsarmer Zeit

>informatik.gate(10.8.20.38) 2 99,99

informatik.gate(10.8.20.38) 11.07.2017 15:00 11.07.2017 15:01 1,0

informatik.gate(10.8.20.38) 11.07.2017 15:02 11.07.2017 15:03 1,0

>metrawatt.gate(10.8.20.236) 4 99,99

metrawatt.gate(10.8.20.236) 26.07.2017 06:03 26.07.2017 06:07 3,6

Geplante Stromumstellung im RiFu-Schrank in betriebsarmer Zeit

>schalk.gate(10.8.20.40) 4 99,99

schalk.gate(10.8.20.40) 26.07.2017 06:06 26.07.2017 06:10 3,5

Geplante Stromumstellung im RiFu-Schrank in betriebsarmer Zeit

>topnine.gate(10.8.20.232) 4 99,99

topnine.gate(10.8.20.232) 26.07.2017 06:04 26.07.2017 06:08 3,6

Geplante Stromumstellung im RiFu-Schrank in betriebsarmer Zeit

>toptenn.gate(10.8.20.229) 5 99,99

toptenn.gate(10.8.20.229) 26.07.2017 06:03 26.07.2017 06:08 4,8

Geplante Stromumstellung im RiFu-Schrank in betriebsarmer Zeit

>ufer.gate(10.8.20.89) 4 99,99

ufer.gate(10.8.20.89) 21.07.2017 15:49 21.07.2017 15:52 3,6

>ulrich.gate(10.8.20.41) 4 99,99

ulrich.gate(10.8.20.41) 26.07.2017 06:07 26.07.2017 06:10 3,6

Geplante Stromumstellung im RiFu-Schrank in betriebsarmer Zeit
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