
Ausgewertete Tage 28            Mittlere Verfügbarkeit (pro Gerät) in %

Geräte (Router) 52

davon mit Alarmen 10 komplett : 99,995

ohne Alarme 42 geglättet : 99,998

Router Ausfall    von bis Dauer Summe Verfügbar

Alarm Source Alarm at Recovered at

>astro.gate(10.4.250.1) 27 99,93

astro.gate(10.4.250.1) 23.08.2017 22:05 23.08.2017 22:07 2,1

astro.gate(10.4.250.1) 21.08.2017 14:21 21.08.2017 14:23 2,1

astro.gate(10.4.250.1) 21.08.2017 13:42 21.08.2017 13:44 2,1

astro.gate(10.4.250.1) 20.08.2017 14:32 20.08.2017 14:34 2,1

astro.gate(10.4.250.1) 18.08.2017 20:10 18.08.2017 20:12 2,0

astro.gate(10.4.250.1) 18.08.2017 19:57 18.08.2017 19:59 2,2

astro.gate(10.4.250.1) 18.08.2017 20:06 18.08.2017 20:08 2,0

astro.gate(10.4.250.1) 16.08.2017 10:55 16.08.2017 11:02 6,7

astro.gate(10.4.250.1) 10.08.2017 00:44 10.08.2017 00:45 1,0

astro.gate(10.4.250.1) 28.08.2017 05:11 28.08.2017 05:15 4,4

Gelegentliche negative Abfragen

>chemie.gate(10.8.20.133) 4 99,99

chemie.gate(10.8.20.133) 29.08.2017 06:00 29.08.2017 06:04 3,6

Störung in Folge von Kabelschäden, verursacht durch Bauarbeiten

>ewf.gate(10.8.20.98) 7 99,98

ewf.gate(10.8.20.98) 18.08.2017 19:27 18.08.2017 19:31 3,6

ewf.gate(10.8.20.98) 18.08.2017 18:10 18.08.2017 18:12 2,3

Kurze (Un-) wetterbedingte Störungen der RiFu-Verbindung

ewf.gate(10.8.20.98) 01.08.2017 22:27 01.08.2017 22:28 1,0

>general.gate(10.8.20.146) 23 99,94

general.gate(10.8.20.146) 31.08.2017 07:08 31.08.2017 07:30 22,6

Geplante Downtime des Distribution Routers auf Grund von

Kompletttausch und Neuverschaltung aller Schnittstellen

>grissom.gate(10.8.20.2 / 3) 14 99,97

grissom.gate(10.8.20.2 / 3) 10.08.2017 09:35 10.08.2017 09:49 14,0

Geplanter Austausch des Core-Routers gegen neues Modell (Nexus),

wegen Redundanz ohne Beeinträchtigung des Nutzerbetriebes

>mathe.gate(10.8.20.92) 6 99,99

mathe.gate(10.8.20.92) 18.08.2017 11:53 18.08.2017 11:59 6,0

Störung wegen Schleifenpatchung von Nutzerseite

>schalk.gate(10.8.20.40) 5 99,99

schalk.gate(10.8.20.40) 25.08.2017 22:34 25.08.2017 22:35 1,1

schalk.gate(10.8.20.40) 23.08.2017 10:16 23.08.2017 10:17 1,2

schalk.gate(10.8.20.40) 23.08.2017 08:44 23.08.2017 08:46 2,3

>topnine.gate(10.8.20.232) 2 99,99

topnine.gate(10.8.20.232) 18.08.2017 18:39 18.08.2017 18:41 2,3

Kurze (Un-) wetterbedingte Störung der RiFu-Verbindung

>toptenn.gate(10.8.20.229) 2 99,99

toptenn.gate(10.8.20.229) 18.08.2017 18:39 18.08.2017 18:41 2,3
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Kurze (Un-) wetterbedingte Störung der RiFu-Verbindung

>ulrich.gate(10.8.20.41) 7 99,98

ulrich.gate(10.8.20.41) 25.08.2017 22:34 25.08.2017 22:36 2,3

ulrich.gate(10.8.20.41) 23.08.2017 10:16 23.08.2017 10:18 2,4

ulrich.gate(10.8.20.41) 23.08.2017 08:44 23.08.2017 08:46 2,3




